BRANSAMENT INDIVIDUAL, NOU, EXISTENT
BRANSAMENT COMUN, MARIRE LA NR. 10
RENOMINALIZARE,CONTOR EXISTENT,
NOU, MODIFICARE, SEPARARE

DOSAR PRELIMINAJ

Beneﬁciar
Abonat
Adresa

Localitatea sector 4 Bucuresti

Executant SC DANIRO PRO INSTAL SRL
Sediul executantului Str Podul Giurgiului, nr. 4 sector 5 |

Semnatura

Stampila
Proiectant TINTEANU TIBERIU
Autorizatie  Gra L 1D ‘Nr 311100067 0726 381 964
» 021/335.36.34
Contor G4
NOU

Nota:
Pentru instalatii noi se prezinta proiect complet pentru toate punctele de consum aprobatela o
In cazurile in care se intervine intr-o instalatie existenta, se prezinta dupa caz:
a - pentru mariri proiect pentru toata instalatia, inclusiv coloana comuna sau
b - pentru modificari si renominalizari ( fara marirea debitului ), proiect pentru toata instalatia;
¢ - pentru separari se prezinta doua proiecte, dupa cum urmeaza:
- instalatia existenta, care ramane pe vechiul contor;
- instalatia existenta care se alimenteaza pe contor nou.
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1.Centrala Termica noua=2.8 m*hx1 = 2.8m?*h
2.Plita noua

=0.60m?*hx1 = 0.60m3/h
Total = 3.40 m3/h
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Contor volumetric

Instalatia functioneaza in regim SCHEMA IZOMETRICA G4 nou

de joasa presiune (< 0.05 bar)
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! NOTA:
1 - trecerea conductelor prin peretri si plansee se va face cu tub de protectie
] \ Tronson C-D - nu se vor racorda la ace!asi canal d:‘: fAum sAobe l}lilizand f:lolnlbuslibilli diferiti
) 3 - contorul se va amplasa in loc accesibil, ferit de intemperii, bine ventilat
Q=83.21 m*h

- conform legislatiei in vigoare, aparatele de utilizare sunt: arzatoarele principalele elemente cu

P g D=2 1/2" functionare independenta care urmeaza a fi montate in inst. de utilizare vor avea randamente
7/ L=4.5m tehnologice de min 85%, vor fi prevazute cu elemente de proteclie si automatizate iar continutul
ﬂ 7’ maxim de emisii poluante nu va depasi limitele admise prevazute de legislatia in vigoare
( - verificarea calitatii lucrarilor se va face conform prevederilor Normativului Tehnic in vigoare
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